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Wszyscy uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr ZWiK 6/2017 na :
Zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gm.
Bialobrzegi.

W zwiazku z zapytaniami, jakie wptynely do Zamawiajacego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych do toczacego si¢ postgpowania przetargowego na realizacje zadania
pn. zbiornik wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gm.

Bialobrzegi.

Dyrektor Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Bialobrzegach dzialajac zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych — przedstawia ponizej wszystkie zapytania,
Jakie wplynely do Zamawiajacego w ustawowym terminie, wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza jako urzadzenie rownowazne zastosowanie zbiornika stalowego ze
stali nierdzewnej typu ZRP3 laczonego metodg spawania zabezpieczonego antykorozyjnie farba z
atestem PZH do kontaktu z woda pitng wewnatrz, a na zewnatrz farbg przeciwrdzewna z dnem i
dachem o konstrukcji stalowej zabezpieczonej analogicznie jak plaszcz zbiornika. Dach zbiornika

izolowany termicznie.

Ad.1.

Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji w Bialobrzegach jako Zamawiajacy odpowiadajac na w/w
pytanie wyjasnia:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zbiornika typu ZRP3 wykonanie B (tj. o pojemnosci
uzytkowej V=100 m®) w wariancie ze stali nierdzewnej jako urzadzenia zamiennego w odniesieniu
do rozwigzania podanego w dokumentacji projektowej, pod nastepujacymi warunkami:

a. Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢, iz oferowanie zbiornika zamiennego (réwnowaznego)
moze wigzac si¢ dla niego z koniecznoscig przystosowania dokumentacji projektowej do
oferowanego zbiornika zamiennego. W zwiazku z powyzszym, w trakcie sktadania oferty
Wykonawca dotaczy deklaracje, ze w ramach proponowanego rozwiazania zamiennego
dostosuje dokumentacj¢ projektowa w niezbednym zakresie. Jesli w trakcie wykonywania
robot zwigzanych z budowa rozwigzan zamiennych okaze sie konieczne wykonanie
dodatkowych rysunkoéw technicznych, Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana,
sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykonania robét na
wilasny koszt (fj. w ramach ceny kontraktowej) w trzech egzemplarzach i przedlozy je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.



b. Wykonawca skladajacy oferte rownowazng na kompletny zbiornik, oprécz dokumentow

okreslonych _
w dokumentacji projektowej, zobowiazany jest dotaczy¢ do oferty ponizsze dokumenty:

— Karte katalogowa — zawierajaca m.in. nazwe producenta, wskazanie precyzyjnego
1 jednoznacznego typu urzadzenia oraz opis parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

— Wykaz obiektéw z zamontowanym oferowanym zbiornikiem réwnowaznym. Wykaz
powinien zawierac¢ adres obiektu gdzie proponowany zbiornik zostal zamontowany oraz
dane teleadresowe uzytkownika / eksploatatora.

c. Na etapie rozpatrywania ofert Zamawiajacy dokona oceny rownowaznosci zbiornika
(urzadzenia zamiennego) poprzez konsultacje z autorami dokumentacji projektowej oraz
uzytkownikami zbiornikow proponowanych zamiennie, ktérzy takie urzadzenia eksploatuja.

Pytanie nr 2

W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ) cz”sc 11, pkt. 9.2.1) jako podstawe
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, w zakresie doswiadczenia, wskazali Panstwo
konieczno$¢ wykonania najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie sieci
wodociggowej o wartosci wykonanych robot minimum 80.000,00 zt brutto kazda.

Biorac pod uwage zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania, bardziej zasadnym
wydaje sie postawienie warunku, wykonanie dostawy i montazu minimum 2 szt. stalowych
naziemnych zbiornikow magazynowania wody o pojemnosci nie mniejszej jak 125 m3 kazdy.
Wnosimy o zmiang wymaganych w zakresie doswiadczenia wykonawcy tak, aby dostosowac je do
zakresu prac stanowiaxych przedmiot postgpowania.

Ad.2.
Zamawiajacy nie wykresli zapisow z SIWZ czegs¢ 1l punkt 9.2.1. Skladajac oferte Wykonawca

powinien wykaza¢ najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociagowej o
warto$¢i wykonanych robot minimum 80 000,00 zi. brutto kazda. Biorac pod uwage zakres do
wykonania w ramach realizacji powyzszego zadania, bardziej zasadne jest do$wiadzcenie w
budowaniu sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami, jej rozruchem i przekazaniem do eksploatacji
niz tylko doswiadczenie w wykonaniu dostawy i montazu zbiornika.

Pytanie nr 3

W zwiqzku z zapisami w § 6, pkt. 6 1 7 wzoru umowy, zwracamy si¢ o wskazanie warunkdéw

fakturowania czgsciowego.

Ad. 3.
Zamawiajacy w tym zadaniu nie przewiduje fakturownia czgsciowego.

Dyrektor Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Bialobrzegach informuje, ze nie prze-

suwa terminu wyznaczonego na skladanie ofert, nie zmienia zapisdéw w SIWZ oraz Ogloszenia

0 zamoéwieniu.

Z powazaniem:

Dyrektor ZWik B-gi




