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  ZASILANIE PODSTAWOWE

  ZASILANIE REZERWOWE
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Typ obudowy: XL3-4000
Klasa izolacji: I
Stopień ochrony IP: 55

Napięcie znamionowe Un: 230/400V
Moc zainstalowana Pi: 220kW
Moc szczytowa Ps: 110kW

Prąd znamionowy zasilania i oszynowania In: 250A
Prąd znamionowy zwarciowy rozdzielnicy Icw(1s): 110kA
Prąd zwarciowy aparatów odpływowych Icw(1s): 6kA
Układ siaci zasilającej i odpływowej: TN-C/TN-S

Lokazacja przyłączy zasilających: Góra
Lokazlaicja przyłączy odejsciowych: Góra
Rodzaj przepustów: LMC
Forma przyłączenia przewodów: Zaciski
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GŁÓWNY SCHEMAT ZASILANIA

YAKY 4x120 - PROJEKTOWANY YAKY 4x120 - PROJEKTOWANY
ZASILANIE ZE STACJI TRANFORMATOROWEJZASILANIE Z AGREGATU

PRĄDOTWÓRCZEGO
MUFA KABLOWA

YAKY 4x120 - ISTNIEJĄCY

RP-1

TK TA
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YAKY 4x120
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Z AGREGATU
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YAKY 4x120
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DO SYSTEMU
BMS
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L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU

80A
3P

80A
3P

ZASIL. FALOWNIKA
POMPY NR IV

22 kW
YKYżo 5x35

ZASIL. FALOWNIKA
POMPY NR VII

18 kW
YKYżo 5x35

3L,N,PE 3L,N,PE

63A
3P

ZASIL. DMUCHAWY
KOMPENSATU

30 kW
YKYżo 4x25

3L,N,PE

32A
3P

ZASILANIE
SPRĘŻARKI

10 kW

YKYżo 5x10

3L,N,PE

63A
3P

ZASILANIE
ROZDZIELNICY TA

15 kW
YKYżo 5x25

3L,N,PE

32A
3P

ZAS. ROZDZIELNICY
KOTŁOWNI TK

5kW
YKYżo 5x10

3L,N,PE

40A

30mA
AC

4P

NH00
3P

REZERWA

3L,N,PE

NH00
3P

REZERWA

3L,N,PE

NH00
3P

REZERWA

3L,N,PE
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L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU
ZASILANIE

POMPY PŁUKANIA I

30 kW
YKYżo 4x25 / H07RN-F 7G16

3L,PE

MPX³ 63H
In=45-63A

6A
3P

CZUJNIK
ASYMETRII I

ZANIKU
FAZ

L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

SYGNAŁ
ZAŁĄCZENIA

POMPY Z
SZAFY

STEROWNIKA

PRACA
RĘCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

PRACA
AUTOMATYCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF11

K11s

K11s
2P
24V DC
PI84-024
DC-00LD

A1

A2

N

SYGNALIZACJA
ZAŁĄCZENIA

POMPY
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF11
CKF-BT
F&F

A1

A2

K11

NXST

PRZEKAŹNIK
ZAŁĄCZENIA

POMPY

N

2

1H11

A - praca automatyczna
0 - odstawienie
R - praca ręczna

R A

SOFTSTART
ABB PSR60
+ WENTYLATOR K11

2P
230AC
RMP84

A1

A2

K11

SFR1

SFR1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr rysunku

Nr arkusza

5

Tytuł rysunku

Nr rewizji

00

ES-01SCHEMAT ROZDZIELNICY RP-1

ul. Fabryczna 88; 96-100 Skierniewice
AET INSTAL Filip Dziwiszek

Data
opracowania

11.2019

Zespół

Projektant
Sprawdzający

mgr inż. Filip Dziwiszek
mgr inż. Michał Wieczorek

imię nazwisko nr uprawnień

LOD/2642/POOE/15
MAZ/0113/PWBE/19

Projekt Inwestor

podpis

MODERNIZACJA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ORAZ
ISNTALACJI SIŁY W BUDYNKU UZDATANIANIA
WODY ZLOKAZLIOWANEJ W BIAŁOBRZEGACH
PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 30

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rzemieślnicza 30
26-800 Białobrzegi

Nr projektu -biuro@aetinstal.pl www.aetinstal.pl Faza projektu
PROJEKT PRZETARGOWY



L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU
ZASILANIE

POMPY PŁUKANIA II

30 kW
YKYżo 4x25 / H07RN-F 7G16

3L,PE

MPX³ 63H
In=45-63A

6A
3P

CZUJNIK
ASYMETRII I

ZANIKU
FAZ

L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

SYGNAŁ
ZAŁĄCZENIA

POMPY Z
SZAFY

STEROWNIKA

PRACA
RĘCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

PRACA
AUTOMATYCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF12

K12s

K12s
2P
24V DC
PI84-024
DC-00LD

A1

A2

N

SYGNALIZACJA
ZAŁĄCZENIA

POMPY
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF12
CKF-BT
F&F

A1

A2

K12

NXST

PRZEKAŹNIK
ZAŁĄCZENIA

POMPY

N

2

1H12

A - praca automatyczna
0 - odstawienie
R - praca ręczna

R A

SOFTSTART
ABB PSR60
+ WENTYLATOR K12

2P
230AC
RMP84

A1

A2

K12

SFR2

SFR2
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L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU
ZASILANIE

POMPY NR III

22 kW
YKYżo 4x16 / H07RN-F 4G16

3L,N,PE

MPX³ 63H
In=34-50A

6A
3P

CZUJNIK
ASYMETRII I

ZANIKU
FAZ

L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

SYGNAŁ
ZAŁĄCZENIA

POMPY Z
SZAFY

STEROWNIKA

PRACA
RĘCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

PRACA
AUTOMATYCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF13

K13s

K13s
2P
24V DC
PI84-024
DC-00LD

A1

A2

N

SYGNALIZACJA
ZAŁĄCZENIA

POMPY
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF13
CKF-BT
F&F

A1

A2

K13

NXST N

2

1H13

A - praca automatyczna
0 - odstawienie
R - praca ręczna

R A

SOFTSTART
ABB PSR45
+WENTYLATOR K13

SFR3

PRZEKAŹNIK
ZAŁĄCZENIA

POMPY

K13
2P
230AC
RMP84

A1

A2

SFR3
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L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU
ZASILANIE

POMPY NR V

18,5 kW
YKYżo 4x16 / H07RN-F 4G16

3L,N,PE

MPX³ 63H
In=34-50A

6A
3P

CZUJNIK
ASYMETRII I

ZANIKU
FAZ

L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

SYGNAŁ
ZAŁĄCZENIA

POMPY Z
SZAFY

STEROWNIKA

PRACA
RĘCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

PRACA
AUTOMATYCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF14

K14s

K14s
2P
24V DC
PI84-024
DC-00LD

A1

A2

N

SYGNALIZACJA
ZAŁĄCZENIA

POMPY
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF14
CKF-BT
F&F

A1

A2

K14

NXST N

2

1H14

A - praca automatyczna
0 - odstawienie
R - praca ręczna

R A

SOFTSTART
ABB PSR45
+WENTYLATOR K14

SFR4

PRZEKAŹNIK
ZAŁĄCZENIA

POMPY

K14
2P
230AC
RMP84

A1

A2

SFR4
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L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU
ZASILANIE

POMPY NR VI

18,5 kW
YKYżo 4x16 / H07RN-F 4G16

3L,N,PE

MPX³ 63H
In=34-50A

6A
3P

CZUJNIK
ASYMETRII I

ZANIKU
FAZ

L1,L2,L3,N,PE - 230V/400V - 50Hz

SYGNAŁ
ZAŁĄCZENIA

POMPY Z
SZAFY

STEROWNIKA

PRACA
RĘCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

PRACA
AUTOMATYCZNA

PRZEŁĄCZNIK
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF15

K15s

K15s
2P
24V DC
PI84-024
DC-00LD

A1

A2

N

SYGNALIZACJA
ZAŁĄCZENIA

POMPY
NA ELEWACJI

SZAFY

CKF15
CKF-BT
F&F

A1

A2

K15

NXST N

2

1H15

A - praca automatyczna
0 - odstawienie
R - praca ręczna

R A

SOFTSTART
ABB PSR45
+WENTYLATOR K15

SFR5

PRZEKAŹNIK
ZAŁĄCZENIA

POMPY

K15
2P
230AC
RMP84

A1

A2

SFR5
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NH00
3P

OŚWIETLENIE
GNIAZDA

WYPUSTY ZASILAJĄCE
TYP PRZEWODU

NR OBWODU

TYP ODBIORU

L,N,PE L,N,PE L,N,PE L,N,PE L,N,PE L,N,PE

B16A

L1 L2 L3

1P 1P 1P

L1 L2 L3

1P 1P 1P

ZASIL. SZAFKI
AUTOMATYKI

0,5 kW
YDYżo 3x2,5

UPS
2000VA
T=15min.

B16A B16A B16A B16A B16A

REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

L,N,PE L,N,PE L,N,PE

L1 L2 L3
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Nr rysunku
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